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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КЕО 

 

Геометрический коэффициент естественной освещенности ε, %, является отношением естест-

венной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри поме-

щения светом, прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосредственно от 

равномерно яркого неба без учета светового потока, отраженного от внутренних поверхностей по-

мещения, к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под полностью 

открытым небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой 

освещенности исключается. 

В инженерной практике расчетов естественного освещения геометрические КЕО определяются с 

помощью графиков А. М. Данилюка (модифицированных в НИИСФ), представленных на рисунках 

Б.1–Б.3, с использованием поперечного разреза помещения с боковым светом (график I) и его плана 

(график II) или поперечного разреза помещения с верхним светом (график III) и его продольного 

разреза (график II). 
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Рисунок Б.1 – График I Данилюка для подсчета количества лучей n1 и n′1, проходящих через световой проем  

на характерном поперечном разрезе помещения при боковом освещении (цифры на лучах обозначают их количество  

от нулевого центрального, на нижней горизонтальной линии – номера полуокружностей;  

штриховыми линиями обозначены десятые доли пятидесятого луча) 
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Рисунок Б.2 – График II Данилюка для подсчета количества лучей n2  и 2n , проходящих через световой проем  

на плане (при боковом освещении) или на продольном разрезе (при верхнем освещении) помещения  

(цифры на лучах обозначают их количество от нулевого центрального, на левом и правом краях графика – 

 номера горизонталей) 
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Рисунок Б.3 – График III Данилюка для подсчета количества лучей n3, проходящих через световые проемы  

на поперечном разрезе помещения при верхнем освещении (цифры на лучах обозначают их количество  

от нулевого центрального, на нижней горизонтальной линии – 

 номера полуокружностей) 
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Эти графики, построенные на основе светотехнического закона проекции телесного угла, 

позволяют способом подсчета числа лучей, прошедших через светопроемы, определить значе-

ния геометрических КЕО при боковом и верхнем освещении помещений. При боковом освеще-

нии представляется возможность учета составляющих света, прошедшего непосредственно от 

небосвода и отраженного от фасада противостоящего здания. 

Для подсчета количества лучей, проходящих через световые проемы в расчетные точки по-

мещения на сомасштабных изображениях характерных разрезов и плана, требуется исполнение 

графиков или схем помещения на прозрачной кальке. Точность подсчета количества лучей за-

висит от масштаба изображения схем помещения и обычно обеспечивается при масштабах схем 

1:50, 1:100, 1:200 в зависимости от их размеров и размеров сомасштабных графиков. Удобными 

для работы являются графики I–III, приведенные в СНиП II-4-79, или увеличенного размера. 

Геометрический КЕО, учитывающий прямой свет от неба, в расчетной точке помещения при 

боковом освещении определяется по формуле 
 

εб  = 0,01(n1n2),                                                            (Б.1) 

 

где n1 – количество лучей по графику I, проходящих от неба через световые проемы в расчет-

ную точку на поперечном разрезе помещения; 

      n2 – количество лучей по графику II, проходящих от неба через световые проемы в расчет-

ную точку на плане помещения. 

Геометрический КЕО, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания εзд при 

боковом освещении, определяется по формуле 
 

зд 1 20,01( ),n n =                                                             (Б.2) 
 

 

где 1n  – количество лучей по графику I, проходящих от противостоящего здания через световые 

проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

      2n  – количество лучей по графику II, проходящих от противостоящего здания через свето-

вые проемы в расчетную точку на плане. 

Схемы поперечного разреза и плана помещения с учетом ситуации расположения экраниру-

ющего свет противостоящего здания приведены на рисунках Б.4 и Б.5.  

Подсчет количества лучей n1 и n2 по графикам I и II производится в следующем порядке: 

а) график I накладывается на чертеж поперечного разреза помещения, центр графика О сов-

мещается с расчетной точкой М (в количестве не менее пяти на УРП), а нижняя линия (база) 

графика – со следом УРП; 

б) подсчитывается количество лучей n1, проходящих через световые проемы; 

в) отмечается номер полуокружности NС на графике I, проходящий через точку С – середину 

светового проема при отсутствии затеняющего свет противостоящего здания или точку пересе-

чения линии светового проема и среднего луча участка небосвода, видимого из расчетной точ-

ки, при частичном затенении светового проема противостоящим зданием;  

г) график II накладывается на план помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось 

совпадала со следом поперечного разреза 1-1, а линия, параллельная основанию графика, номер 

которой соответствует номеру полуокружности NС по графику I, проходила по линии продоль-

ной оси проема, на которой расположена точка С, отмеченная на поперечном разрезе; 

д) подсчитывается количество лучей n2 по графику II, проходящих через световые проемы; 

е) определяется геометрический КЕО по формуле (Б.1). 

Подсчет количества лучей, отраженных от противостоящего здания 1n  и 2n  и проходящих через 

световые проемы с учетом положения характерных участков затенения и центров светопроемов, 

производится по графикам I и II аналогично. 
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Рисунок Б.4 – Определение по графику I количества лучей n1, n1(2), n′1(1), проходящих через боковой   

светопроем в расчетную точку М помещения:  
n1 – при отсутствии противостоящего здания и в угловом спектре лучей небосвода, не экранированного зданием  

(центр проема C0); n1(2) – в пределах углового спектра лучей, расположенного выше противостоящего здания 

 (центр проема C2); n′1(1) – в пределах углового спектра экранированных световых лучей (центр проема C1).   

Расчетная точка М и полюс О графика совмещены 
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Рисунок Б.5 – Определение по графику II количества лучей n2, n2(1), n2(2) и 2n , проходящих через боковой  

светопроем в расчетную точку М помещения: 
n2 – при отсутствии противостоящего здания (центр проема C0);  n2(1) – в пределах углового спектра лучей,  

не экранированных зданием (центр проема C0); n2(2) – в пределах углового спектра лучей, расположенного  

выше противостоящего здания (центр проема C2); 2n – в пределах углового спектра лучей,  

экранированных зданием (центр проема C1).    
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Для приведенных на рисунках Б.4 и Б.5 характерным участком свободного прохождения света в 

расчетную точку М помещения является участок небосвода, находящийся слева от противостояще-

го здания, характеризуемый центром светового проема С0, и проходящими в расчетную точку лу-

чами в количестве n1 и n2(1), для которой геометрический КЕО определяется в виде 

εб1  = 0,01(n1n2(1)). 

Участок свободного прохождения света в точку М помещения над противостоящим зданием с 

положением расчетного центра светового проема С2 характеризуется прохождением световых лу-

чей в количестве n1(2) и n2(2); геометрический КЕО определяется по формуле 

εб2  = 0,01(n1(2)n2(2)). 

Спектр экранированных зданием световых лучей, проходящих в точку М через световой проем с 

центром С1, характеризуется количеством лучей 1(1)n  и 2(2)n , для которой геометрический КЕО 

представляется в форме 

зд 1(1) 2(2)0,01( ).n n =    

Суммарные значения КЕО определяются отдельно для условий свободного или экраниро-

ванного прохождения света в каждую расчетную точку помещения. Для одинаковых световых 

проемов по высоте, имеющих одинаковые положения центра проема, геометрический КЕО 

определяется суммированием количества лучей n2 при одинаковом количестве лучей n1. При 

двуярусном расположении световых проемов или проемов с различным положением центров С 

геометрический КЕО определяется отдельно для каждого их положения с последующим сумми-

рованием их значений, поскольку разное положение центров светопроемов определяет разное 

количество лучей n1 и n2. 

Аналогичным образом определяются значения геометрического КЕО экранированного света. 

Геометрический КЕО в расчетной точке помещения при верхнем освещении  εв определяется по 

формуле 

εв = 0,01(n3n2),                                                                    (Б.3) 

 

где n3, n2 – количество лучей по графикам III, II, проходящих от неба в расчетную точку через све-

товые проемы соответственно на поперечном и продольном разрезах помещения; 

В случае нескольких световых проемов n3 и n2 определяются отдельно для каждого проема с по-

следующим суммированием значений КЕО. 

Схемы поперечного и продольного разрезов помещения, соответствующие случаю освещения 

помещения через светоаэрационный фонарь, расположенный на покрытии здания, с определением 

количества лучей n3 и n2 приведены на рисунках Б.6 и Б.7. 

Подсчет количества лучей по графикам III и II производится в следующем порядке: 

а) график III накладывается на чертеж поперечного разреза помещения, центр графика О 

совмещается с расчетной точкой М, а нижняя линия (база) графика III – со следом рабочей по-

верхности; 

б) подсчитывается количество лучей n3, проходящих от неба в расчетную точку М через свето-

вые проемы; 

в) отмечается номер полуокружности графика III, которая проходит через точку Сф – середину 

светового проема; 

г) график II накладывается на чертеж продольного разреза помещения таким образом, чтобы его 

вертикальная ось совпадала со следом плоскости характерного разреза, а горизонталь, номер кото-

рой соответствует номеру полуокружности по графику III, проходила по линии продольной оси 

проема, где расположена точка Сф, отмеченная на поперечном разрезе; 

д) подсчитывается количество лучей n2 по графику II, проходящих от неба через световые 

проемы; 

е) определяется геометрический коэффициент естественной освещенности по формуле Б.2. 
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Рисунок Б.6 – Определение по графику III на поперечном разрезе помещения количества лучей n3,  

проходящих через светопроемы верхнего света в расчетную точку М 
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Рисунок Б.7 – Определение по графику II на продольном разрезе помещения количества лучей n2,  

проходящих через светопроемы верхнего света  

(светоаэрационные фонари) в расчетную точку М 

 
В расчетной практике [7, 8] определения КЕО при верхнем освещении через светоаэрационные 

фонари вместо графика III используется график I, как это было до введения СНиП II-А.8-72.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 (рекомендуемое) 

 

НОМЕНКЛАТУРА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Для устройства бокового, верхнего и комбинированного естественного освещения следует, как 

правило, применять типовые конструкции окон и фонарей, рекомендуемая номенклатура которых 

приведена в таблицах В.1–В.3. 

Таблица В.1 – Номенклатура окон производственных зданий 

Номер типовой серии окон 
Размеры светового проема, м Вид светопропускающего  

заполнения высота  ширина 

1.436.2-15.  

Окна с переплетами из спаренных прямоугольных 

стальных труб и механизмы открывания 

0,6; 1,2; 

1,8; 2,4 

1,8; 2; 2,4; 3; 

4,8; 6 

1 Одинарное остекление. 

2 Двухслойные стеклопакеты 

1.436.2-17.  

Окна с переплетами из одинарных  

прямоугольных стальных труб  

и механизмы открывания 

0,6; 1,2; 1,8; 

2,4 

1,8; 2,4; 3; 

4,8; 6 

1 Одинарное остекление. 

2 Двойное остекление в раздель-

ных переплетах. 

3 Двухслойные стеклопакеты 

1.436.3-16.  

Окна с переплетами из гнутых профилей,  

изготовляемых из тонколистовой стали,  

и механизмы открывания 

1,2; 1,8; 2,4 1,8; 2; 2,4; 3 

1 Одинарное остекление. 

2 Двойное остекление в раз-

дельных переплетах 

1.436-10.  

Окна алюминиевые для производственных зданий с 

применением легких металлических конструкций 

1,2; 1,8; 2,4; 3 2; 3 

1 Одинарное остекление. 

2 Двойное остекление в спа-

ренных переплетах. 

3 Двухслойные стеклопакеты 

ГОСТ 12506-81.  

Окна деревянные  

для производственных зданий 

1,2; 1,8 1,8; 2,4; 3 

1 Одинарное остекление. 

2 Двойное остекление в спа-

ренных переплетах 

Таблица В.2 – Номенклатура светоаэрационных фонарей производственных зданий 

Номер типовой серии  

светоаэрационного фонаря 

Размеры светового проема, м Вид  

светопропускающего заполнения высота  ширина 

1.464-11/82. Светоаэрационные прямоугольные фона-

ри с одним ярусом переплетов 
1,75 6; 12 Одинарное  остекление 

1.464-13/82. Светоаэрационные прямоугольные фона-

ри с двумя ярусами переплетов 
2×1,25 12 Одинарное остекление 

Таблица В.3 – Номенклатура зенитных фонарей производственных зданий 

Номер типовой серии  
зенитного фонаря 

Профиль фонаря Размер светового проема, м 
Вид  заполнения светового проема фонаря 

Материал Переплет 

1.464-1 Криволинейный 1,2×1,4; 1,4×6 

Двухслойный элемент из 

органического стекла 

Глухой 

1.464-15 Криволинейный 
1,1×1,1; 1,5×1,7; 2,6×2,6; 

1,5×6 

Глухой  

открывающийся 

1.464-10 

Односкатный  1,0×1,5 Стеклопакет двухслойный Открывающийся 

Двухскатный  3,0×3,0 Стеклопакет двухслойный Открывающийся 

Односкатный 1,5×1,5; 1,5×3,0; 1,5×6,0 
Профильное стекло, 

швеллерное, двухслойное 
Глухой 

1.464.2-14 Односкатный  1,5×1,7 

Стеклопакет двухслойный 

Открывающийся 

1.464.2-17 Двухскатный  2,7×2,7 Глухой 

1.464.2-18 Двухскатный  2,9×5,9 Глухой 

1.464.2-21 Односкатный  1,5×1,7 Стеклопакет трехслойный Глухой 

Кроме указанных в таблице В.3, разработаны и другие серийные зенитные фонари и фонари,             

изготавливаемые по рабочей документации со светопропускающими материалами из стекла                     

листового, стеклопакетов клееных одно- и двухкамерных, с куполами из органического стекла, двух-

слойные, из панелей сотовых из поликарбоната, профилированных и волнистых листов из поливи-

нилхлорида [5]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 
 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ КЕО 
 

Пример № 1. Требуется определить систему естественного освещения операционного зала ре-

конструируемого здания пригородного железнодорожного вокзала с надстройкой третьего эта-

жа, обеспечивающую нормируемые параметры КЕО в помещении. 

И с х о д н ы е  д а н н ы е .   Естественное освещение существующего помещения – односторон-

нее боковое через три светопроема размерами 1,8×2,1 м каждый с их ориентацией на северо-

восток. Проникающий в помещение свет небосвода частично экранирован противостоящим 

зданием. Местоположение объекта – Минская область. 

Основные размеры помещения до его реконструкции, м: глубина – 18; ширина – 18; высота 

до низа покрытия – 6,3; высота низа светопроемов над уровнем пола – 3,3. 

П о р я д о к  р а с ч е т а .  По таблице В.1 [4] ен = 1,0 % при боковом естественном освещении 

операционного зала. По таблице А.1 пособия коэффициент светового климата m для Минской 

области равен единице. Нормированное значение КЕО при боковом освещении   
 

еN  = енm = 1 · 1 = 1 %. 
 

Ориентировочно определим соответствие фактических условий естественного освещения 

помещения нормативным сопоставлением нормированного значения КЕО и его минимального 

значения в наиболее удаленной от светопроема точке характерного разреза зала с использова-

нием графика рисунка 3. 

При УРП, равном 0,8 м от уровня пола, высоте верха светопроемов над УРП h01 = 4,3 м, глу-

бине помещения dп  = 18 м, процентном отношении площади светопроема S0 к площади пола 

помещения Sп 
 

100 S0 /Sп = 100 · 11,3 / 252 = 4,5 %. 

Минимальное значение КЕО в наиболее удаленной точке помещения составляет менее 0,5 %, 

что существенно ниже его нормированного значения. 

Исходя из конструктивных особенностей объекта реконструкции, дополнительное естественное 

освещение помещения возможно с организацией комбинированной системы освещения. 

По таблице 8.1 [4] при комбинированном естественном освещении операционного зала ен = 3 %. 

По таблице А.1 пособия коэффициент светового климата равен единице. Нормированное значе-

ние КЕО при комбинированном освещении                                                       

еN  = енm = 3 · 1 = 3 %. 
 

Схемы характерного поперечного, продольного разрезов и плана помещения с организацией 

комбинированного естественного освещения в окончательном виде приведены на рисунке Г.1,  

а геометрические параметры помещения и ситуации экранирования световых проемов – в таб-

лице Г.1. 

Проектированием естественного освещения операционного зала предусматривается последо-

вательное определение значений КЕО в помещении при боковом освещении и требуемого до-

полнительного верхнего освещения, выбор конструкции зенитного фонаря, расчет значений 

КЕО при верхнем освещении и среднего значения КЕО при комбинированном освещении. 

Для бокового естественного освещения используются окна со светопропускающим  заполнением 

из двухкамерных стеклопакетов (τ1 = 0,65) в спаренных металлических переплетах (τ2 = 0,85)                      

с τ0  = τ1 · τ2  = 0,55. 

На схемах поперечного разреза и плана помещения рисунка Г.1 приведены геометрические 

построения для определения количества неэкранированных световых лучей n1, n2 и экраниро-

ванных противостоящим зданием лучей 1,n 2n , приходящих в расчетную точку 1. 

Геометрические характеристики  n1, n2 для других точек и расчетные параметры КЕО, приня-

тые в соответствии с данными таблиц приложения А, при боковом освещении приведены в таб-

лице Г.2. 
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Таблица Г.1 – Геометрические размеры помещения и ситуации экранирования световых проемов 

В метрах 

a h0 hурп hоп h1 B B1 L L1 Hф aф bф P d Hзд Hр Lзд 

2,1 1,8 0,8 3,3 4,3 18,0 12,0 18,0 6,0 9,1 2,9 5,9 28,0 0,6 6,0 8,4 30,0 
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Рисунок Г.1 – Схемы плана и разрезов помещения с учетом противостоящего здания  

для определения геометрических КЕО при боковом и верхнем освещении операционного зала  

пригородного вокзала 
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Таблица  Г.2 – Расчетные параметры для определения КЕО при боковом освещении 
 

Световой проем и 

его центры 
Расчетные параметры 

Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Световой 
проем А, цен-

тры С3, С2 

n1 0,7 1,3 2,3 4,5 0,7 

3
C ,N

2
CN  32,5 24,5 17,5 11,0 6,5 

n2 19,0 26,0 32,0 38,0 44,0 

εб = 0,01n1n2 0,13 0,34 0,74 1,90 0,66 

θ 12,0 15,0 20,0 35,0 75,0 

β 0,60 0,65 0,72 0,92 1,25 

 

τ0 0,55 

B/h1 4,19 

Lт/B 0,94 0,72 0,50 0,28 0,06 

ρср 0,50 

L/B 0,33 0,33 1,00 1,00 1,00 

r0 9,40 6,30 2,90 1,46 1,10 

Кз 1,2 

eб  = εбβτ0r0/Кз 0,34 0,64 0,71 1,17 0,42 

Световой 

проем А, центр 

С1 

n′1  0,50 – – – – 

NС1  31,0 – – – – 

n′2  22,0 – – – – 

 εбзд = 0,01n′1n′2 0,11 – – – – 

ρср 0,50 – – – – 

ρф  0,41 – – – – 

P/Lзд  0,93 – – – – 

Hзд/Hр 3,57 – – – – 

bф  0,23 – – – – 

z1 = Lр(Lт+ d)/[(P + Lт+ d)a] 2,76 – – – – 

z2 = Hр(Lт + d)/[(P + Lт + d)(h0  + hоп)] 0,62 – – – – 

 Кздо 1,45 – – – – 

 Кзд 1,13 – – – – 

τ0  0,55 – – – – 

r0 9,40 – – – – 

Кз 1,20 – – – – 

eбзд = εбздbфКздτ0r0/Кз 0,22 – – – – 
б

рe = eб + eбзд 0,56 0,64 0,71 1,17 0,42 

 
По данным расчета КЕО значение eбmin значительно  ниже его нормированного значения. 

В таблице Г.2 принято значение ρср = 0,5 в соответствии с его расчетным значением [4], а                      

ρф = 0,41 – как для фасада светло-серого цвета. 

Ориентировочно среднее значение КЕО при верхнем освещении е
в
ср  можно определить по раз-

ности нормированного значения КЕО – при верхнем освещении и среднего значения КЕО  при        

боковом освещении 

 в в б
ср срe e e 3 (0,56 / 2 0,64 0,71 1,17 0,42 / 2) / 4 3 0,75 2, 25 %N − = − + + + − = − =

 
 

Приближенно площадь проема зенитного фонаря можно определить по графику рисунка 5. При 

е
в
ср = 2,25 % для фонаря с размерами в плане 2,9×5,9 м процентное отношение площади светового 

проема фонаря Sф к площади пола помещение Sп  равно 7. Необходимая площадь светового проема 

фонаря при площади пола помещения, равной 252 м2,  
 

Sф = 252·7/100 = 17,64 м2, 
 

что практически совпадает с площадью светового проема фонаря, равной 17,11 м2. 

 

. 
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Для расчета КЕО  при верхнем освещении принят зенитный двухскатный фонарь серии 1.464.2-18, 

выпуск 1 с размером светового проема  2,9×5,9 м, глубиной 0,7 м, углами наклона скатов 20°. Све-

топропускающее заполнение фонаря ‒ двухкамерные стеклопакеты в металлических переплетах. 

Стенки фонаря высотой 0,7 м имеют диффузное отражение света с коэффициентом светоотражения 

ρд = 0,5, равным средневзвешенному коэффициенту светоотражения поверхностей помещения ρср. 

Значение τо  при τ1 = 0,65 (стеклопакеты двухкамерные), τ2 = 0,9 (переплеты одинарные металли-

ческие), τ3 = 0,9 (балки высотой менее 500 мм), τ5 = 0,9 (защитная сетка) 
 

τо = 0,65·0,9·0,9·0,9 = 0,47. 
 

Представляется возможным использовать методику проверочного расчета КЕО для светоаэраци-

онных фонарей к расчету КЕО указанного зенитного фонаря, учитывая примерно одинаковые усло-

вия отражения и прохождения света в помещение через светопроводную шахту зенитного фонаря 

малой глубины с диффузным светоотражением стенок и одинаковыми средневзвешенными коэф-

фициентами светоотражения стенок фонаря и поверхностей помещения. 

Результаты расчета КЕО при верхнем и комбинированном освещении приведены в таблице Г.3. 

 
Таблица Г.3 – Расчетные параметры для определения КЕО при верхнем и комбинированном освещении 
 

Световой проем 

и его центры 
Расчетные параметры 

Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Световой 

проем Б, цен-

тры С4, С5 

n3 2,3 11,0 17,0 11,0 2,3 

NС4,NС5 25,0 20,5 19,0 20,5 25,0 

n2 40,0 46,0 49,0 46,0 40,0 

εв= 0,01n3n2 0,92 5,06 8,33 5,06 0,92 

εвср=εвi/5     4,06     

Hф/B    0,51    

ρср    0,50    

rф    1,40    

Кф    1,10    

τ0    0,47    

Кз     1,40     

eвпр= εвτо/Кз 0,31 1,70 2,79 1,70 0,31 

eвотр= εвср(rфКф– 1)τо/Кз    0,74    

в
рe = eвпр+ eвотр 1,03 2,44 3,53 2,44 1,03 

Световые 

проемы А, Б 

к б в
р р рe e e= +  1,59 3,08 4,24 3,61 1,45 

( )к к к к к к
ср р1 р2 р3 р4 р5e 0,5e e e e 0,5e /4= + + + +  3,11= eN+3,7 % 

Неравномерность освещения 
к к
ср mine / e 3,11/1,59 1,96 :1= =  

Минимальное освещение 
к б
mine 1,45 % e 1 %N=  =  

 
Результаты расчета комбинированного освещения помещения свидетельствуют о соответствии  

е
к
ср и допустимой неравномерности освещения нормативным требованиям. 

Допустимость применения использованной методики расчета естественного освещения помеще-

ния светоаэрационным фонарем к расчету освещения помещений зенитными фонарями проверим 

расчетом по рекомендуемой методике [5]. 

При расчете КЕО по методике [5] в точках i характерного поперечного разреза помещения выде-

лим составляющие прямого eiпр и отраженного eiотр света: 
 

в в в
пр отрe e e ,i i i= +                                                                 (В.1) 
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(В.2) 
 

где                                           
c

(2 2/К )в 2
пр фв ф о зe 100 (α )cos α / Н τ / К ;i i iS q

+ = 
  

 

( )в
отр ср ф о зe ε 1 τ / Кi r= − .                                                           (В.3) 

Результаты расчета верхнего естественного освещения через зенитный фонарь по методике рас-

чета [5] приведены в таблице Г.4. 

 
Таблица Г.4 – Расчетные параметры для определения КЕО при верхнем освещении 
 

Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Hф     9,1     

lт 8,0 4,0 0,0 4,0 8,0 

tg =lт /Hф 0,88 0,44 0,0 0,44 0,88 

i 41°20′ 23°40′ 0,0 23°40′ 41°20′ 

q() 1,06 1,21 1,29 1,21 1,06 

aфв , aфн     2,90     

bфв , bфн     5,90     

Sфв , Sфн     17,11     

hсф     0,70     

( ) ( )ф фв фн сф фв фв / πi S S h a b = + +
 

 
    

3,13 
    

Кс     0,77     

m = 2+ 2/ Кс     4,60     

cosmi 0,27 0,67 1,00 0,67 0,27 

q()cosmi 0,43 0,81 1,29 0,81 0,43 

εiпр = 100 Sфвq()cosmi/
2
фπН  2,83 5,33 8,49 5,33 2,83 

τо      0,47     

Кз     1,40     

eiпр = εiпрτо/Кз 0,95 1,79 2,85 1,79 0,95 

εср = (ε1 + ε2 + ε3 + ε4 + ε5)/5     4,96     

Hф/ B     0,54     

ρф, ρср     0,50     

rф     1,41     

Кф     1,10     

eотр= εср (rф– 1)τ0/ Кз   0,68     

в
рe = eiпр+ eотр 1,63 2,47 3,53 2,47 1,63 

eср = 
в в в в в
р1 р2 р3 р4 р5(e / 2 e e e e / 2) / 4+ + + +    2,54   

 

Данные расчета КЕО е в
р по таблицам  В.3 и В.4 указывают на их полное соответствие. Различие в 

значениях КЕО в точках 1 и 5 объясняется тем, что в расчете по методике [5] не учитывается ча-

стичное затенение света стенами светопроводной шахты размером 6×6 м в плане и высотой на этаж. 

В расчете, выполненном по методике расчета светоаэрационных фонарей (таблица В.3), условия 

затенения света стенами светопроводной шахты учтены количеством прошедших лучей n1 в расчет-

ные точки 1 и 5 и соответствуют реальным условиям прохождения света в эти точки. 

В общем, данные расчета таблиц В.3 и В.4 указывают на возможность применения методики 

расчета КЕО для светоаэрационных фонарей при расчете естественного освещения помещений зе-

нитными фонарями со стенками с диффузным светоотражением при ρф  ≈ 0,5, глубине шахты фона-

ря до 0,7 м и небольшом числе фонарей в покрытии здания. При значительном числе зенитных и 

шахтных фонарей целесообразно для расчета КЕО использовать методику, приведенную в [5]. 
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Пример № 2. Требуется определить условия естественного одностороннего бокового освещения 

крайнего пролета трехпролетного инструментального цеха, обеспечивающие нормируемое значе-

ние КЕО в помещении. 

И с х о д н ы е  д а н н ы е .   Геометрические характеристики изолированного пролета, м: ширина              

B – 18, длина L – 42, высота H – 10,8, высота до низа светопроема hоп – 1,2. Заполнение световых 

проемов без солнцезащитных устройств – переплеты деревянные двойные раздельные с остеклени-

ем листовым стеклом. 

Сомасштабные поперечный разрез и план помещения приведены на рисунке Г.2. 

Разряд зрительной работы – V. Местоположение объекта – Минск. Ориентация светопроема на 

восток. 

П о р я д о к   р а с ч е т а .   По таблице А.2 нормативное значение КЕО ен = 1,0 % для V разряда 

зрительной работы. 

Нормированное значение КЕО с учетом ориентации светопроема на восток (таблица А.1) 
 

еN  = енm = 1·1 = 1 %. 
 

В соответствии с п. 5.3 [4] для крупногабаритного производственного помещения глубиной              

более 6 м при боковом освещении минимальное значение КЕО нормируется для точки на УРП, 

удаленной от светового проема на две высоты от пола до верха светопроема для зрительных работ 

V разряда. 
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Предварительно необходимая площадь светового проема определяется по графику рисунка 2, б 

последовательным перебором высот от УРП до верха светопроема с учетом стандартных высот 

окон от 1,2 м с кратностью их увеличения на 0,6 м. 

Ориентировочно принимаем высоту окна 1,8 м. При высоте подоконной части 1,2 м и УРП, рав-

ной 0,8 м, высота от пола до верха окна h = 3 м, а от УРП до верха окна h1 = 2,2 м. 

Расстояние от наружной стены до расчетной точки, м, l = 2h  = 2·3 = 6. 

Приняв l = dп = 6 м, а h1 = h01 = 2,2 м по графику рисунка 2, б при отношении dп/h01 = 6/2,2 = 2,73               

и кривой КЕО e =1 %, получим ориентировочно Sсо/Sп ≈ 30 %. 

При площади пола Sп = 6·42 = 252 м2 площадь окна составит 

Sсо ≈ Sп·30/100 = 252·30/100 ≈ 75,6 м2. 

При ленточном остеклении максимальная площадь светопроема Sсо = 1,8·42 = 75,6 м2, что согла-

суется с его расчетной площадью. 

На основании предварительного расчета необходимой площади светопроема выполним прове-

рочный расчет КЕО в помещении по формуле (5) без учета противостоящих зданий 

eб  = εбβτ0r0/Кз.                                                                  (Г.4) 

По методике приложения Б определяем с помощью графиков I и II соответственно на попереч-

ном разрезе и плане помещения количество лучей n1 и n2, прошедших через проем в расчетную точ-

ку, и геометрический КЕО. 

При n1 = 3,9, номере полуокружности, прошедшей через центр светопроема Nc = 10 и n2 = 98,5, 

геометрический КЕО 

εб = 0,01·3,9·98,5 = 3,84. 

Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба β, определяем по таблице      

А.17  в зависимости от угла наклона прямой, проведенной из расчетной точки через центр свето-

проема над УРП. 

При θ = 13°, β = 0,63. 

Коэффициент, учитывающий отраженную составляющую света в помещении r0, находим по 

таблице  А.11. 

При B/h1 = 18/2,2 = 8,2 , ℓ/B = 6/18 = 0,33,  

        ρср = 0,4, L/B = 42/18 = 2,33, r0 = 1,23. 

Общий коэффициент светопропускания светопроема τ0 определяем по таблицам А.7, А.8. 

При τ1 = 0,8  (стекло оконное листовое двойное), 

             τ2 = 0,6 (переплеты двойные раздельные) 

             τ0 = τ1τ2 = 0,8·0,6 = 0,48 

Коэффициент запаса Кз = 1,3 (таблица А.4). 

Значение КЕО в расчетной точке помещения 
б

рe = 3,84·0,63·1,23·0,48/1,3 =1,09 % 

Отклонение расчетного значения КЕО от нормируемого менее допустимого составляет ±10 % и 

согласуется с предварительным определением его величины. 

Пример № 3. Требуется определить условия естественного верхнего освещения среднего проле-

та трехпролетного инструментального цеха, обеспечивающие нормируемое значение КЕО в поме-

щении. 

И с х о д н ы е   д а н н ы е .  Основные характеристики объекта приведены в примере расчета № 2. 

Для организации освещения предусматривается использование светоаэрационного фонаря высотой            

1,75 м и зенитных фонарей размерами 2,9×5,9 м и 1,5×5,9 м. 

Параметры высот фонарей Нф от УРП до низа фонарей: для светоаэрационного – Нф1 = 13,4 м; 

для зенитных – Нф2 = 12,5 м. 

Варианты компановки фонарей приведены на рисунке Г.3.  
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Рисунок Г.3 – Схемы поперечного и продольных разрезов по светоаэрационным  

и зенитным фонарям для определения по геометрическим размерам помещения  

количества лучей  n3 и n2, проходящих через светопроемы  

Рассматриваются 2 варианта организации освещения помещения: с применением светоаэраци-

онного фонаря высотой 1,75 м и зенитных фонарей с их компановкой в виде лент по обе стороны от 

светоаэрационного; с применением штучных зенитных фонарей больших размеров. 

П о р я д о к   р а с ч е т а .  По таблицам А.3 и А.4, с учетом ориентации проемов светоаэрационного 

фонаря восток-запад и V разряда зрительных работ, определяется нормированное значение КЕО 

еN  = ен m = 3 · 1 = 3 %. 

При первом варианте организации освещения помещения вначале выполним проверочный рас-

чет освещения, создаваемого светоаэрационным фонарем, по формуле (6). 
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Геометрические коэффициенты естественной освещенности определяются с помощью графиков Да-

нилюка III и II на поперечном и продольном разрезах помещения в соответствии с приложением Б. 

Остальные расчетные параметры находятся по таблицам приложения А пособия по форме таб-

лицы Г.5 в указанной последовательности. 

Общий коэффициент светопропускания светопроемов фонаря τ0 = 0,55 определяется по формуле 

(4) и таблицам А.7–А.9 пособия при  следующих значениях его составляющих: τ1 = 0,9 (стекло оди-

нарное), τ2 = 0,75 (переплеты деревянные одинарные), τ3 = 0,9 (стальные формы), τ5 = 0,9 (защитная 

сетка остекления). 

Среднее значение КЕО по данным расчета в таблице Г.5 составляет 1,13 % и свидетельствует о 

необходимости устройства дополнительных зенитных фонарей, обеспечивающих освещенность в 

помещении при значении КЕО не менее 1,9 %. 

Необходимую суммарную площадь остекления фонарей, конструктивно решаемых в виде не-

прерывных полос, можно определить, используя поправочные коэффициенты К1 и К2 таблиц 5, 6 и 

график рисунка 3. Для двойных стеклопакетов в одинарных открывающихся переплетах К1 = 0,83, 

при длине полосы фонаря 24 м К2 = 0,7. Тогда требуемое значение  е =1,9/(0,83·0,7) = 3,4 %.  

При е  = 3,4 % по графику рисунка 3   

100 Sф / Sп ≈ 11 %, 

Sф = Sп · 11 / 100 = 756 · 11/100 ≈ 83 м2. 

Конструктивно принимаем две ленты фонарей длиной 30 метров, равные длине светоаэрацион-

ного фонаря, шириной 1,5 м и общей площадью светопроемов 90 м2. 

Для проверочного расчета КЕО зенитных фонарей большого размера применим упрощенную 

методику расчета светоаэрационных фонарей, правомерность использования которой показана в 

примере расчета № 1. 

Для расчета примем зенитные фонари размером 5,9×1,5 м с общим коэффициентом светопро-

пускания τ0 при τ1 = 0,65 (стеклопакеты двухкамерные), τ2 = 0,9 (переплеты одинарные металличе-

ские), τ3 = 0,9 (формы металлические), τ5 (защитная сетка). 

τ0 = 0,65 · 0,9 · 0,9 · 0,9 = 0,47. 

Расчетные параметры определения КЕО приведены в таблице Г.5, среднее значение КЕО кото-

рого составляет 2,24 %. 

Среднее значение КЕО в помещении при его освещении через фонари светоаэрационные и зе-

нитные практически находится в допустимых пределах нормирования и составляет 3,36 %. 

В таблице Г.6 приведены расчетные параметры определения КЕО при верхнем освещении через 

зенитные фонари размером 2.9×5,9 м конструкции, указанной в примере расчета № 1. 

Среднее значение КЕО практически не  отличается от его нормируемой величины при высокой 

равномерности освещения помещения. 

Таблица Г.5  – Расчетные параметры для определения КЕО при верхнем освещении помещения через 

светоаэрационный и зенитные фонари  

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Прямоугольный светоаэрационный фонарь высотой 1,75 м 

Проем с правой 

стороны 

n3 2 1,8 1,2 – – 

NС 38,5 33,5 31 – – 

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

 
n2 77 79 84 – – 

εв = 0,01n3n2 1,54 1,42 1,00 – – 

Проем с левой 

стороны 

n3 – – 1,2 1,8 2 

NС – – 31 33,5 38,5 

n2 – – 84 79 77 

εв = 0,01n3n2 – – 1,00 1,42 1,54 
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Окончание таблицы Г.5 

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Проемы с двух 

сторон 

εв 1,54 1,42 2,00 1,42 1,54 

εвср =εв/5   1,58   

Hф1/B   0,75   

ρср   0,4   

 rф   1,35   

 Кф   1,2   

 τ0   0,55   

 Кз   1,3   

 eвпр = εвτо/Кз 0,65 0,60 0,85 0,60 0,65 

 eвотр = εвср(rфКф – 1)τо/Кз    0,45    

 
в
рe = eвпр+ eвотр 1,10 1,05 1,30 1,05 1,10 

 
в
cрe = (1,1+2·1,05 + 1,3)/4 = 1,13 % 

Зенитные фонари размером 5,9 ×1,5 м в виде непрерывных лент длиной 30 м 

Ленточный проем 

слева 

n3 5,5 5 3 1,5 0,5 

NС 26,5 26,5 29 34,5 44 

 n2 88 86 85 81 72 

 εв = 0,01n3n2 4,84 4,30 2,55 1,22 0,36 

Проем справа εв = 0,01n3n2 0,36 1,22 2,55 4,30 4,84 

Ленточные прое-

мы слева и справа 

εв 5,2 5,52 5,1 5,52 5,2 

εвср =εв/5   5,31   

Hф/B   0,69   

ρср   0,4   

 rф   1,34   

 Кф   1,0   

 τ0   0,47   

 Кз   1,5   

 eвпр = εвτо/Кз 1,63 1,73 1,6 1,73 1,63 

 eвотр = εвср(rфКф – 1)τо/Кз    0,57    

 
в
рe = eвпр + eвотр 2,2 2,3 2,17 2,30 2,2 

 
в
cрe = (2,2 + 2·2,30 + 2,17)/4 = 2,24 % 

Светоаэрационный 

фонарь 
в
рe  1,10 1,05 1,30 1,05 1,10 

Зенитный фонарь 
в
рe  2,20 2,30 2,17 2,30 2,20 

 εв 3,30 3,35 3,47 3,35 3,30 

 
в
cрe = (3,30 + 2·3,35 + 3,47)/4 = 3,36 % 

 

Таблица Г.6  – Расчетные параметры для определения КЕО при верхнем освещении помещения через 

зенитные фонари  

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Зенитные фонари размером 5,9 ×2,9 м в количестве 6 шт. 

Проемы слева 
n3 11 11 7 4 2 

NС 26 26 29 34 39 

 n2 47 47 43 40 38 
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Окончание таблицы Г.6 

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

 εв= 0,01n3n2 5,17 5,17 3,01 1,60 0,76 

 εв   5,71   

 εвср=εв/5   3,14   

 Hф/B   0,69   

 ρср   0,4   

 rф   1,34   

 Кф   1,1   

 τ0   0,47   

 Кз   1,5   

 eвпр= εвτо/Кз 1,62 1,62 0,93 0,50 0,24 

 eвотр= εвср(rфКф– 1)τо/Кз    0,54    

 
в
рe = eвпр+ eвотр 2,12 2,16 1,47 1,04 0,78 

Проемы справа 
в
рe = eвпр+ eвотр 0,78 1,04 1,47 2,16 2,12 

Проемы слева и 

справа 


в
рe  2,90 3,20 2,94 3,20 2,90 

 
в
cрe = (2,90 + 2·3,20 + 2,94)/4 = 3,06 % 

Неравномерность освещения в
cрe  / ев

min = 3,06/2,90 = 1,06:1 

 
Пример № 4. Требуется определить условия естественного комбинированного освещения край-

него пролета инструментального цеха, обеспечивающие нормируемые значения КЕО в помещении. 

И с х о д н ы е  д а н н ы е   те же, что и в примерах 2 и 3. 

П о р я д о к  р а с ч е т а .  По таблице А.2 нормативное значение КЕО при комбинированном осве-

щении для  V разряда зрительной работы составляет 3 %. 

Нормированное значение КЕО с учетом ориентации светопроемов бокового на восток, а свето-

аэрационных фонарей – на восток и запад (таблица А.1) 

еN  = ен m = 3·1 = 3 % 

Расчетное значение КЕО определяем по формуле (7). 

Для обеспечения приемлемой равномерности освещения в крайнем пролете цеха комбинирован-

ное освещение решается через ленточный боковой светопроем и светоаэрационный фонарь высотой 

1,75 м. 

Сомасштабные разрезы и план цеха приведены на рисунке Г.4. 

При определении 
в
рe  используем данные расчета КЕО для светоаэрационного фонаря высотой 

1,75 м, приведенные в примере расчета № 3. По расчету 
в
cрe  = 1,13 %. 

Следовательно, необходимо дополнительное освещение за счет бокового освещения 
б
cрe ≈ 1,18 %. 

По аналогии с примером 2 примем ленточный боковой светопроем высотой 1,8 м и выполняем 

расчет КЕО для пяти точек на рабочей поверхности. 

Результаты расчета верхнего и бокового освещения приведены в таблице Г.7. 
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Рисунок Г.4 – Схемы поперечного и продольных разрезов плана помещения 

 для определения его геометрических размеров и количества лучей n1, n2 и n3, 
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Таблица  Г.7  – Расчетные параметры для определения КЕО при комбинированном освещении  

Световой проем  Расчетные параметры 
Расчетные точки 

1 2 3 4 5 

Прямоугольный светоаэрационный фонарь высотой 1,75 м 

С двух сторон 

в
рe   1,10 1,05 1,30 1,05 1,10 

в
cрe     1,13   

Боковой световой проем размером 1,8×42 м 

Боковой слева n1 25 3,0 1,4 0,7 0,3 

 NС 2,5 12 20 29 37,5 

 n2 98,5 98,3 98 95 91 

 εб  = 0,01n1n2 24,63 2,95 1,37 0,67 0,27 

 θ 47 22 9 6 4 

 β 1,05 0,75 0,57 0,52 0,49 

 τ0   0,48   

 B/h1   8,2   

 Lт/B 0,06 0,28 0,5 0,72 0,94 

 ρср   0,4   

 L/B   2,33   

 r0 1,05 1,18 1,5 2,16 3,20 

 Кз   1,3   

 
б

рe  = εбβτ0r0/Кз 10,03 0,96 0,43 0,28 0,16 

  
б
срe =1/4(eб1/2+eб2+eб3+eб4+eб5/2)   1,69   

Фонарь  

Окно 

в
рe  1,10 1,05 1,30 1,05 1,10 

б

рe  10,03 0,96 0,43 0,28 0,16 

 
к б в
р р рe e e= +  11,13 2,01 1,73 1,33 1,35 

eкср = 1/4(eк1/2+eк2+eк3+eк4+eб5/2) = 2,83 % 

Неравномерность освещения 
к
срe  / к

minе = 2,83/1,35 = 2,1 

Минимальное освещения  к
minе = 1,35 % > 

б
eN  = 1 % 

 

Значение КЕО при комбинированном освещении eкср = 2,83 %, что не превышает 10%-го откло-

нения от нормированного значения. Обеспечивается допустимая неравномерность освещения, а 

минимальное значение КЕО в расчетных точках превышает его нормированное значение при боко-

вом освещении. 
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